
 

 
Águas 
Boas 

 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao 
V.P  

% 
Cumprimento 

do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante residual (mg 
Cl2/L) 

--- 0,05 0,56 --- --- 2 2 100 

Bactérias Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade (µS/cm, a 20 
°C) 

2500 43,3 43,3 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,5 6,5 0 100 1 1 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 2,5 2,5 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor 
diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC (Factor 
diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 
Forles Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- 0,06 0,75 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 27,0 27,0 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,0 6,0 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 82 82 1 0 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 0,8 0,8 0 100 1 1 100 

 

 Afonsim 

Parâmetro (unidades) V.P. 
Míni
mo 

Máximo 
N.º Análises 
Superiores 

ao V.P  

% 
Cumprimento 

do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante residual (mg 
Cl2/L) 

--- <0,05 <0,05 --- --- 2 2 100 

Bactérias Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100 



 
Aldeia 
Nova 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- <0,05 0,99 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 
22ºC (N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 
36ºC (N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 41,8 41,8 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,2 6,2 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 9,9 9,9 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

Carvalhal 
Ferreira 
de Aves 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- 0,38 1,3 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 32,7 32,7 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,0 6,0 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

 



 

  
Casfreires Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- 0,17 0,28 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 41,0 41,0 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 7,3 7,3 0 100 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 1,4 1,4 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

 
Castelo Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- 0,14 0,25 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Corujeira Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- <0,05 0,22 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 33,1 33,1 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,7 6,7 0 100 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

 

  
Covelo Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- 1,2 1,3 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 26,0 26,0 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,2 6,2 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 14 14 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 1,6 1,6 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 



 

 
Duas 

Igrejas 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- <0,05 0,08 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

23 23 --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 26,5 26,5 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 5,6 5,6 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

  
Lamas Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- 0,05 0,61 --- --- 3 3 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 3 3 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 3 3 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 111 111 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,8 6,8 0 100 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 2,26 2,26 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 13 13 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 



 
Outeiro 

de 
Baixo 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- 0,10 0,42 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

 

 

 
Outeiro 

de 
Cima 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- <0,05 <0,05 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

 

 

 
Pereira Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- <0,05 0,93 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 35,9 35,9 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 5,5 5,5 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 19 19 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 9,6 9,6 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

 

 

 



Quinta 
da 

Madalena 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- <0,05 0,09 --- --- 2 2 100 

Bactérias Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 29,8 29,8 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 5,6 5,6 1 0 1 1 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 2,2 2,2 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC (Factor 
diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

Quinta 
das 

Marras 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- <0,05 1,5 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 1 1 50 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 1 1 50 2 2 100 

 

 

Quintas 
de 

Santo 
António 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- <0,05 1,1 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soito 
Ferreira 

de 
Aves 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- 0,16 0,32 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 30,8 30,8 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 5,9 5,9 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

 

  
Veiga Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- 0,23 0,55 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Vila 
Boa 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- 0,38 0,62 --- --- 3 3 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 3 3 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 3 3 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 
22ºC (N/mL) 

s/ 
alteração 

1 1 --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 
36ºC (N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 91,8 91,8 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,8 6,8 0 100 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 0,5 0,5 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 21 21 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

  
Vila 
da 

Ribeira 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao V.P  
% Cumprimento 

do V.P. 
N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- <0,05 0,58 --- --- 2 2 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 2 2 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

2 2 --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 21,4 21,4 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 5,6 5,6 1 0 1 1 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg 
O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

 

 

 



 

 

 

 

  
Vouga Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1

+R
2 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- <0,05 0,24 --- --- 6 6 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 20 1 83,33333333 6 6 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 6 6 100 

Amónio (mg 
NH4/L) 

0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100 

N.ºColónias 22ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. 24 --- --- 2 2 100 

N.ºColónias 36ºC 
(N/mL) 

s/ 
alteração 

N.D. 67 --- --- 2 2 100 

Condutividade 
(µS/cm, a 20 °C) 

2500 46,2 129 0 100 2 2 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 5 0 100 2 2 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 5,5 6,5 1 50 2 2 100 

Manganês (µg 
Mn/L) 

50 <10 16,6 0 100 2 2 100 

Nitrato (mg 
NO3/L) 

50 1,9 19 0 100 2 2 100 

Oxidabilidade 
(mg O2/L) 

5,0 <2,0 <2,0 0 100 2 2 100 

Cheiro, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Sabor, a 25ºC 
(Factor diluição) 

3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 0,5 0 100 2 2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

São Miguel 
de Vila Boa Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Agendadas 

% Análises 
Realizadas 

% Análises 
Conformes 

R
1

+R
2

+C
I 

Desinfectante residual (mg 
Cl2/L) 

0.05 <0,05 0,09 2 100 --- 

Bactérias Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 2 100 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 2 100 100 

Amónio (mg NH4/L) <0,050 <0,050 <0,050 1 100 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração 8 8 1 100 --- 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. 1 100 --- 

Condutividade (µS/cm, a 20 
°C) 

214 55,2 55,2 1 100 100 

Cor (mg PtCo/L) <5 <5 <5 1 100 100 

pH (E. Sorensen) 6,9 5,6 5,6 1 100 0 

Manganês (µg Mn/L) 4,43 <10 <10 1 100 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) <2,0 <2,0 <2,0 1 100 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor 
diluição) 

<1 <1 <1 1 100 100 

Sabor, a 25ºC (Factor 
diluição) 

<1 <1 <1 1 100 100 

Turvação (UNT) <0,3 <0,3 <0,3 1 100 100 

Alumínio (µg Al/L) 31 <20 <20 1 100 100 

Clostrídium Perfringens 
(N/100mL) 

0 0 0 1 100 100 

Ferro (µg Fe/L) 24,0 <10 <10 1 100 100 

Nitrito (mg NO2/L) <0,020 <0,050 <0,050 1 100 100 

Benzo(a)pireno (µg/L) <0,002 <0,002 <0,002 1 100 100 

Chumbo (µg Pb/L) <1,0 5 5 1 100 100 

Cobre (mg Cu/L) <0,0010 0,41 0,41 1 100 100 

Dureza Total (mg CaCO3/L) 87 7,9 7,9 1 100 --- 

Cálcio (mg Ca/L) 31.16 2,3 2,3 1 100 --- 

Magnésio (mg Mg/L) 1.86 0,56 0,56 1 100 --- 

Enterococos fecais 
(N/100mL) 

0 0 0 1 100 100 

Níquel (µg Ni/L) <2,0 <5 <5 1 100 100 

Soma dos compostos HAP 
(µg/L) 

<0,005 (Maior 
LQ) 

<0,005 (Maior LQ) 
<0,005 (Maior 

LQ) 
1 --- 100 

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) <0,005 <0,002 <0,002 1 100 --- 

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) <0,002 <0,005 <0,005 1 100 --- 

Benzo(ghi)perileno (µg/L) <0,004 <0,004 <0,004 1 100 --- 

Benzo(a)pireno(µg/L) <0,002 <0,002 <0,002 1 100 100 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 
(µg/L) 

<0,004 <0,004 <0,004 1 100 --- 

Trihalometanos Totais 
(µg/L) 

41 10 10 1 100 100 

Bromodiclorometano (µg/L) 8 <3 <3 1 100 --- 

Bromofórmio (µg/L) <3 <3 <3 1 100 --- 

Clorofórmio (µg/L) 33 10 10 1 100 --- 

Dibromoclorometano (µg/L) <3 <3 <3 1 100 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Romãs Parâmetro 

(unidades) 
V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 
Superiores ao V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- 0,18 0,18 --- --- 1 1 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 1 1 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 1 1 100 

 

 

 

Soito 
De 

Golfar 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao 
V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg Cl2/L) 

--- <0,05 <0,05 --- --- 1 1 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 1 1 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 1 1 100 

 

 

Carvalhal 
Romãs 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao 
V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante residual (mg 
Cl2/L) 

--- 1,2 1,2 --- --- 1 1 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

 

 

 

  
Vila 

Longa 

Parâmetro 
(unidades) 

V.P. Mínimo Máximo 
N.º Análises 

Superiores ao 
V.P  

% Cumprimento 
do V.P. 

N.º Análises 
Agendadas 

N.º Análises 
Realizadas 

% Análises 
Realizadas 

R
1 

Desinfectante 
residual (mg 

Cl2/L) 
--- 0,09 0,09 --- --- 1 1 100 

Bactérias 
Coliformes 
(N/100mL) 

0 6 6 1 0 1 1 100 

Escherichia Coli 
(N/100mL) 

0 0 0 0 100 1 1 100 

 

 

 


